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o przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przezAudzi
z wodociagu w Wasielewku

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
(tji. Dz. U. z 2017r., poz.1261 ze zm.) oraz art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) i § 21 ust. 1 punkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitérny w Wasielewku

po zapoznaniu sie¢ z wynikami badania probek wody pobranych w dniu 19.06.2018r. z wodociggu w Wasielewku
w ramach kontroli wewnetrznej stwierdza przydatno$¢ do spozycia wody produkowanej przez urzadzenie
wodociggowe w Wasielewku zaopatrujgce mieszkancéw miejscowosci: Wasielewko, tososniki, Katno,
Gozdanin, Gebice, Marcinkowo, Targownica, Ptaczkéwko

ZESTAWIENIE BADAN STANOWIACYCH PODSTAWE ORZECZENIA

Numer sprawozdania Nazwa Punkt poboru
/data wydania laboratorium probki wody/ zakres badania Wvnik
badajgcego y
instalacja wodociggowa
Nr 637 w Wasielewku;
. - stacja uzdatniania wody: po hydroforze
z dnia 22.06.2018r. /zakres parametrow MK/
Nr 639 instalacja wodociggowa
z dnia 22.06.2018r. PWiK w Gebicach; mieszkanie p. R. Wrzos, )
Sp. zo.o0. pomieszczenie gospodarcze wszystkie
Inowroctaw /zakres parametréw MK/ parametry

zgodne z normg

Nr 638 instalacja wodociggowa

. w Marcinkowie; PPHU LECH
z dnia 22.06.2016r. pomieszczenie socjalne
/zakres parametréw MK/

MK (monitoring kontrolny) obejmuje:
parametry mikrobiologiczne - Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C
parametry fizykochemiczne - barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodnosc elektryczna



UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2018r. pobrano w ramach kontroli wewnetrznej prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z punktow monitoringowych urzadzenia wodociggowego w Wasielewku. Badania probek wody zostaly wykonane
w akredytowanym Laboratorium Przedsigbiorstva Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Inowroctawiu.
Zakres badania obejmowat parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne monitoringu kontrolnego (3 punkty).
Woda w punkcie na SUW - po hydroforze; w punkcie na sieci — Gebice Pan Roman Wrzos; na sieci —
Marcinkowo — PPHU LECH speinia wymagania sanitarne okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
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1. Mogileriskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
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Urzad Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1; 88-300 Mogilno
3. ala



